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– электробезопасность (в т.ч. 
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литосферу (отходы); 
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3 Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях 
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могут при проведении исследований. 
– перечень возможных ЧС на 
объекте; 
– выбор наиболее типичной ЧС. 
3.2. Обоснование мероприятий по 
предотвращению ЧС и разработка 
порядка действия в случае 
возникновения ЧС. 
– разработка мер по повышению 
устойчивости объекта к данной ЧС; 
– разработка действий в 
результате возникшей ЧС и мер по 
ликвидации её последствий. 
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Выпускная квалификационная работа 104 с., 41 рис., 16 табл., 28 
источников, 9 прил. 
Ключевые слова: синхронная динамическая устойчивость, 
противоаварийное управление, отключение генераторов, гидроэлектростанция, 
максимально допустимая суммарная загрузка электростанции. 
Объектом исследования является Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. 
Непорожнего. 
Цель работы – разработать мероприятия по предотвращению нарушения 
синхронной динамической устойчивости генераторов Саяно-Шушенской ГЭС. 
В процессе исследования проводились расчеты электромеханических 
переходных процессов при возникновении нормативных возмущений I, II и III 
группы, для различного числа включенных гидрогенераторов на ГЭС и при 
различном фактическом значении перетока активной мощности в 
контролируемом сечении «Красноярск, Хакасия – Запад». 
В результате исследования бала определена максимально допустимая 
суммарная загрузка Саяно-Шушенской ГЭС без учета противоаварийной 
автоматики; определена дозировка управляющих воздействий; выявлены 
пусковые факторы противоаварийной автоматики; составлены функциональные 
схемы подсистемы локальной автоматики предотвращения нарушения 
устойчивости – автоматики разгрузки при затяжных коротких замыканиях. 
Области применения: результаты работы могут быть использованы для 
определения настройки параметров устройства противоаварийной автоматики 
для предотвращения нарушения синхронной динамической устойчивости 
генераторов Саяно-Шушенской ГЭС в случае возникновения затяжных КЗ. 
Полученные результаты могут быть основой для дальнейшего развития 
работы и, в частности, с учетом большего объема возможных режимов работы 
электростанции и прилегающей сети.  
Обозначения и сокращения 
 
Используемые сокращения: 
АПВ – автоматическое повторное включение; 
АРБКЗ – автоматическая разгрузка при близких КЗ; 
АРЗКЗ – автоматическая разгрузка при затяжных КЗ; 
БВУ – бассейновое водное управление; 
ВЛ – воздушная линия; 
ГА – гидроагрегат; 
ГГ – гидрогенератор; 
ГРЭС – государственная районная электростанция; 
ГЭС – гидроэлектростанция; 
ДРТ – длительная разгрузка турбин; 
ДС – деление сети; 
ЕЭС – единая энергосистема; 
ИРТ – импульсная разгрузка турбин; 
КВЛ – кабельно-воздушная линия; 
КЗ – короткое замыкание; 
ЛАПНУ – локальная автоматика предотвращения нарушения устойчивости; 
ОГ – отключение части генераторов; 
ОДУ – объединенное диспетчерское управление; 
ОН – отключение части нагрузки; 
ОР – отключение реактора 
ОЭС – объединенная энергосистема; 
ПА – противоаварийная автоматика 
ПАО – публичное акционерное общество; 
ПС – подстанция; 
РДУ – региональное диспетчерское управление; 
РЗ – релейная защита; 
РУ – распределительное устройство; 
СДУ – синхронная динамическая устойчивость; 
СШ – сборные шины; 
ТЭЦ – теплофикационная электростанция; 
УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя 
ФВ – форсировка возбуждения; 
ЦС АРЧМ – централизованная система автоматического регулирования 
частоты и мощности; 
ЭС – энергосистема; 
ЭТ – электрическое торможение; 
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Современная Единая национальная энергетическая сеть (ЕНЭС) 
представляет собой совокупность концентрированных энергосистем, 
связанных между собой межсистемными связями. Критерии развития ЕНЭС 
подразумевают обеспечение всех субъектов оптового рынка условиями для 
беспрепятственной поставки на оптовый рынок продукции и получение 
продукции с рынка субъектами, при низких технических ограничениях и 
минимальных затратах на производство, транспортировку и распределение 
электроэнергии за счет строительства или модернизации электросетевых 
объектов. 
Особенностью энергосистемы России является передача 
электрической энергии на большие расстояния по линиям электропередачи с 
ограниченной пропускной способностью, поскольку центр потребления 
электрической энергии не соответствует центрам генерации. Поэтому, в 
энергосистеме России нередко возникают случаи ограничения по выдаче 
мощности электрических станций, связанные как с недостаточной 
пропускной способностью сетей, так и нарушением устойчивости 
параллельной работы частей энергосистем из-за возникновения возмущений, 
связанных с КЗ. 
Самой мощной электростанцией России является Саяно-Шушенская 
ГЭС имени П.С. Непорожнего, установленной мощностью 6400 МВт. Выдача 
мощности в энергосистему осуществляется по четырем линиям 
протяженностью 410-450 км. Учитывая то, что данная связь является 
сильной, более выраженной, в данном случае, является проблема 
динамической устойчивости. В частности, для ряда режимов работы Саяно-
Шушенской ГЭС, существуют ограничения по выдаче мощности по 
критерию обеспечения динамической устойчивости генерирующего 
оборудования при близких и затяжных КЗ. 
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Целью данной работы является разработка мероприятий по 
обеспечению динамической устойчивости генерирующего оборудования 
Саяно-Шушенской ГЭС. 
В качестве исходных использовалась реальные данные о балансовой 
ситуации в энергосистеме Сибири, технических характеристиках и составе 
оборудования операционной зоны ОДУ Сибири. Расчеты были выполнены на 
верифицированной расчетной модели в ПК «EUROATAG 5.1», которая 
обеспечивает точное моделирование генерирующего оборудования, их 





1 Обзор литературы 
 
Разработка мероприятий по повышению динамической устойчивости 
генерирующего оборудования является важной и сложной инженерной 
задачей, требующих использования современных достижений в области 
расчетов электромеханических переходных процессов и способах 
воздействия на этот процесс.  
Основные понятия по динамической устойчивости изложены в [2, 3]. 
Рассматривая тот или иной вид воздействия на электромеханический 
переходный процесс, необходимо понимать физические процессы, 
происходящие при данном виде воздействия, а также возможность 
технической реализации с минимально возможным ущербом для 
оборудования, на основании которых можно сделать предварительный вывод 
об эффективности рассматриваемого вида воздействия. 
Существуют длительные и кратковременные виды воздействия на 
электромеханические переходные процессы.  
К длительным воздействиям относятся: отключение части 
генераторов (ОГ), отключение части нагрузки (ОН), длительная разгрузка 
турбин (ДРТ), деление сети (ДС), отключение реакторов (ОР). Данные виды 
воздействий, в большей степени, используются для обеспечения 
нормативного запаса по статической апериодической устойчивости в 
послеаварийных режимах, но также оказывают влияние на СДУ. 
Кратковременные управляющие воздействия: принудительная 
форсировка возбуждения (ФВ), импульсная разгрузка турбин (ИРТ), 
электрическое торможение (ЭТ) – используются только для сохранения СДУ. 
В качестве вида управляющего воздействия, для сохранения СДУ 
кратко охарактеризуем следующие виды воздействий: ОГ, ИРТ и ЭТ. 
ИРТ применятся для непосредственного изменения механической 
мощности турбины путем воздействия на количество энергоносителя, 
подаваемого в турбину. Суть процесса заключается в кратковременном 
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глубоком уменьшении механической мощности на валу турбины, 
обеспечивающим ее торможение за счет электрической нагрузки [4 §8]. 
Данный вид воздействия получил широкое распространение на тепловых 
электрических станциях. Система регулирования мощности гидротурбин по 
сравнению с паровыми турбинами не позволяет, непосредственным 
воздействием на регулирующие элементы (направляющий аппарат), 
достаточно быстро изменить механическую мощность турбины. В [4 §8] 
описаны предложения, позволяющие достаточно быстро изменять мощность 
турбины путем кратковременного отвода воды от направляющего аппарата. 
Характер изменения мощности гидротурбины при этом практически такой 
же, как и при ИРТ на паровых турбинах. В случае если бы такой способ 
воздействия на мощность гидротурбины был бы технически реализован, то 
это могло быть вполне эффективным способом предотвращения нарушения 
динамической устойчивости. Однако реализация такого технического 
решения в настоящее время отсутствует.   
ЭТ представляет собой естественный способ гашения кинетической 
энергии роторов генераторов электрических станций, путем 
кратковременного подключения специальных нагрузочных резисторов 
(тормозных), в некоторых точках электрической сети, в частности в точках, 
по возможности близко примыкающих к генераторам [4 §8; 5]. Наиболее 
эффективным является подключение тормозных резисторов в 
непосредственной на выводах генератора [4 §8]. 
Так как мощность, поглощаемая резистором, пропорциональна 
квадрату напряжения то, при близких КЗ, включение тормозного резистора 
целесообразно осуществлять после отключения КЗ, когда ожидается 
повышение напряжения. Но и в этом случае эффективность торможения 
может быть пониженной из-за большого ускорения ротора генератора и 
увеличения относительного угла, к моменту коммутации тормозного 
резистора, до 100-120 электрических градусов. При сильной связи ЭЦК 
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может быть расположен близко к СШ электростанции и из-за этого уровень 
напряжения будет оставаться на низком уровне. 
В настоящее время, ЭТ практически не применяется из-за отсутствия 
соответствующей аппаратуры для его реализации. 
ОГ представляет собой воздействие, направленное на гашение 
избыточной кинетической энергии роторов генераторов, за счет ступенчатого 
изменения механической мощности эквивалентного энергоблока, в виде 
которого может быть представлена электростанция.  
ОГ обладает двумя весьма важными свойствами: 
а) воздействует одновременно на условия статической 
устойчивости в послеаварийном режиме и электромеханический переходный 
процесс; 
б) эффективность управляющего воздействия зависит от 
соотношения мощностей передающей и приемной частей энергосистемы [4 
§8; 5]. 
На данный момент времени, ОГ остается основным мероприятием для 
сохранения СДУ на ГЭС. 
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6 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
 
Целью раздела «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение» является проектирование и создание 
конкурентоспособных разработок, технологий, отвечающих современным 
требованиям в области ресурсоэффективности и ресурсосбережения. 
Достижение цели обеспечивается решением задач: 
а) оценка коммерческого потенциала и перспективности выполнения 
технического проекта;  
б) планирование научно-технического исследования (НТИ);  
в) определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, 
бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования. 
 
6.1 Предпроектный анализ 
 
На данной стадии определяются основные показатели 
заинтересованности инвесторов и участников проекта, что в свою очередь, 
позволяет выполнить предварительный анализ рисков.  
В связи со спецификой данного проекта, выполнение предпроектного 
анализа осуществляется путем использования упрощенной схемы, т.е. 




SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые 
стороны проекта, а также потенциальные возможности и угрозы 
Вышеописанные категории сводятся в матрицу SWOT, которая 
приведены в таблице 3. 
При построении матрицы SWOT и интерактивных матриц используются 
следующие обозначения: 
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С – сильные стороны проекта; 
Сл – слабые стороны проекта; 
В – возможности; 
У – угрозы; 
«+» – сильное соответствие; 
«-» – слабое соответствие. 
Таблица 3 – Матрица SWOT 








С2. Повышение надежности 
и «живучести» ЕЭС за счет 
внедрения комплекса ПА. 
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В1. Гибкость в изменении 
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У1. Появление более 
полноценного проекта 
 
У2. Появление более 














На основании матрицы SWOT строятся интерактивные матрицы 
возможностей и угроз, позволяющие оценить эффективность проекта, а также 
надежность его реализации. 
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Таблица 4 – Интерактивная матрица возможностей 
Возможности 
Сильные стороны проекта 
 С1 С2 С3 
В1 + + + 
В2 + + 0 
Слабые стороны проекта 
 Сл1 Сл2 
В1 0 – 
В2 + – 
Таблица 5 – Интерактивная матрица угроз 
Угрозы 
Сильные стороны проекта 
 С1 С2 С3 
У1 + + – 
У2 + + – 
Слабые стороны проекта 
 Сл1 Сл2 
У1 + – 
У2 – – 
Анализ интерактивных матриц, приведенных в таблицах 4 и 5, 
показывает, что сильных сторон у проекта значительно больше, чем слабых. 
Кроме того, угрозы имеют низкие вероятности, что говорит о высокой 
надежности НТИ. 
 
6.1.2 Методы коммерциализации результатов научно-технического 
исследования 
 
Для выбора метода коммерциализации результатов НТИ необходимо 
учитывать различные факторы, которые определяют данный проект: 
а) данное исследование проводилось по заданию АО «СО ЕЭС»; 
б) результатом научно-технического исследования является разработка 
функциональной схемы подсистемы ЛАПНУ – АРЗКЗ. 
В ходе исследования были выполнены следующие виды работ: 
а) подготовка установившихся режимов; 
б) расчет электромеханических переходных процессов; 
в) разработка мероприятий по повышению динамической 
устойчивости генераторов электростанции (подсистема ЛАПНУ –АРЗКЗ). 
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Исходя из выше перечисленного, в качестве метода коммерциализации 
можно рассматривать следующие методы: торговлю патентными лицензиями, 
передача ноу-хау и инжиниринг. 
Приведем характеристику каждого из методов. 
Торговля патентными лицензиями заключается в передаче третьим лицам 
прав использования объектов интеллектуальной собственности на лицензионной 
основе. 
Передача ноу-хау – предоставление владельцем ноу-хау возможности его 
использовать другим лицом, осуществляемое путем раскрытия ноу-хау 
Инжиниринг является самостоятельным видом коммерческих операций и 
предполагает предоставление на основе договора инжиниринга одной стороной, 
именуемой консультантом, другой стороне, именуемой заказчиком, комплекса 
или отельных видов инженерно-технических услуг, связанных с 
проектированием, строительством и вводом объекта в эксплуатацию, с 
разработкой новых технологических процессов на предприятии заказчика, 
усовершенствованием имеющихся производственных процессов вплоть до 
внедрения изделия в производство и даже сбыта продукции. 
Анализируя каждый методом, можно сделать вывод, что в качестве метода 
коммерциализации необходимо использовать инжиниринг, в связи со 
следующими обстоятельствами: 
а) предоставление данных для проведения расчетов осуществляется 
заказчиком и носит конфиденциальный характер; 
б) разработанные функциональные схемы ПА являются типовыми, 
учитывающими особенности объекта, для которого они были спроектированы. 
Полученный коммерческий эффект от НТИ возможно будет направить на 




6.2 Инициализация проекта 
 
Первоначально, рассматривая процессы инициализации проекта, 
фиксируют изначальные цели и содержание проекта, финансовые ресурсы. 
Также определяют внешние и внутренние заинтересованные стороны, 
взаимодействие которых определит общий результат проекта. 
 
6.2.1 Цели и результаты проекта 
 
В данном пункте приводится информация о заинтересованных сторонах 
проекта, их ожиданиях. Также прописаны цели и результаты проекта, критерии 
приемки результатов и требования к результату проекта. 
В таблице 6 представлены заинтересованные стороны проекта, а также их 
ожидания от проекта. 
Таблица 6 – Заинтересованные стороны проекта 
Заинтересованные стороны проекта Ожидания заинтересованных сторон 
АО «СО ЕЭС» 1 Расчет переходных режимов и 
динамической устойчивости генераторов 
Саяно-Шушенской ГЭС 
2 Создание алгоритма ПА для 
предотвращения нарушения устойчивости 
генераторов Саяно-Шушенской ГЭС 
3 Определение дозировки управляющих 
воздействий и уставок срабатывания 
пусковых органов спроектированной ПА 
 
В таблице 7 прописаны цели и результаты проекта. 
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Таблица 7 – Цели и результаты проекта 
Цели проекта: 1 Определение максимально допустимой суммарной 
загрузки станции без учета ПА 
2 Создание алгоритма функционирования ПА для 
предотвращения нарушения устойчивости. 
Определение дозировки управляющих воздействий и 
уставок срабатывания органов ПА. 
Ожидаемые результаты 
проекта: 
Полученные в результате расчетов переходных 
электромагнитных процессов данные могут быть 
использованы для: 
1 Определения принципа действия органов срабатывания 
ПА 
2 Создания функциональных схем ПА 
3 Определения уставок срабатывания пусковых органов 
ПА 
4 Определения допустимого режима работы по критерию 
динамической устойчивости генерирующего оборудования 
электростанции без средств ПА 
Критерии приемки 
результатов проекта: 
Предложенные функциональные схемы ПАи должны 
удовлетворять требованиям, написанным в (п. 5) 
Выполнение расчетов электромеханических переходных 
процессов должно производится в ПК, принятых для 
расчета переходных режимов и динамической 
устойчивости и утвержденных АО «СО ЕЭС» 
Требования к результатам 
проекта: 
Разработанные функциональные схемы ПА должны 
соответствовать требованиям, прописанным в (п.5) 
Стоимость проекта должна быть сопоставима по цене с 
аналогичными, или быть ниже 
Результаты проекта должны быть переданы только 




6.2.2 Организационная структура проекта 
 
В данном пункте определяется состав, роли и функции участников 
проекта, что в свою очередь помогает избежать выполнения одинаковой работы 
и определить ответственных за соответствующие виды работ в проекте. 
В таблице 8 приведена рабочая группа проекта и их трудозатраты. 
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АО «СО ЕЭС» 
 
Начальника СЭР 
АО «СО ЕЭС» 
Руководитель 
проекта 
Консультация по схемно-режимным 
ситуациям и средствам ПА в 








Кафедра ЭЭС ТПУ 
Эксперт 
проекта 
Консультирование по анализу 











1 Подготовка установившихся 
режимов для расчета переходных 
процессов. 
2 Расчет электромеханических 
переходных процессов. Определение 
максимально допустимой 
суммарной загрузки Саяно-
Шушенской ГЭС без учета ПА. 
3 Определение дозировки 
управляющих воздействий и уставок 




4 Составления функциональных 





6.2.3 Допущения и ограничения проекта 
 
В данном пункте представлены ограничения и допущения проекта 





Таблица 9 – Ограничения проекта 
Фактор Ограничения/допущения 
Бюджет проекта 150 тыс. руб. 
Источник финансирования 
Филиал ПАО «РусГидро» – «Саяно-
Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего» 
Сроки проекта: 02 февраля 2017 г. – 31 мая 2017 г. 
Дата утверждения плана управления проектом: 01 февраля 2017 г. 
Дата завершения проекта 31 мая 2017 г. 
 
6.3 Разработка графика проведения научно-технического 
исследования 
 
Для распределения обязанностей по выполнению работ, а также 
определение рамок производимой работы составляется график проведения НТИ, 
который является одной из важнейших частей данного проекта.  
При построении графика учитывается ряд факторов, особое внимание 
уделяется одному из основных – трудоемкости работы. 
 
6.3.1 Определение трудоемкости выполнения работ 
 
Чаще всего основную часть стоимости разработки образуют трудовые 
затраты, поэтому определение трудоемкости работ каждого из участников 
выполнения проекта является важным моментом. 
Трудоемкость выполнения НТИ оценивается экспертным путем в 
человеко-днях и носит вероятностный характер, так как зависит от множества 
трудно учитываемых факторов. Ожидаемое (среднее) значение трудоемкости 











     (6.3.1.1) 
где  min it  – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее благоприятного 
стечения обстоятельств), чел.-дн.; 
75 
  max it  – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее неблагоприятного 
стечения обстоятельств), чел.-дн. 
Продолжительность каждой работы в рабочих днях pT  определяется из 










 ,      (6.3.1.2) 
где ож it  – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.  
 iЧ  – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту же 
работу на данном этапе, чел. 
 
6.3.2 Разработка графика выполнения научно-технического 
исследования 
 
В качестве графика НТИ используется диаграмма Ганта. 
Диаграмма Ганта – ленточная диаграмма, имеющая две шкалы: шкала 
выполняемых задач и временная шкала. Диаграмма Ганта используется для 
визуальной иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. 
Диаграмма Ганта состоит из отрезков, размещенных на горизонтальной 
шкале времени, каждый из которых соответствует отдельной задаче или 
подзадаче. Задачи и подзадачи, составляющие план, размещаются по вертикали. 
Начало, конец и длина отрезка на шкале времени соответствуют началу, концу и 
длительности выполнения данных работ. 
Результаты расчетов сводим в таблицу И.1 (Приложение И). По 
результатам расчета продолжительности работ строим диаграмму Ганта, которая 
представлена на рисунке И.1 (приложение И). 
Исходя из составленной диаграммы, можно сделать вывод, что 
продолжительность работ занимает 96 рабочих дней. Учитывая вероятностный 
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характер оценки трудоемкости, реальная продолжительность работ может быть, 
как меньше (при благоприятном стечении обстоятельств), так и несколько 
превысить указанную продолжительность (при неблагоприятном стечении 
обстоятельств).  
По диаграмме Ганта можно предварительно оценить показатели рабочего 
времени для каждого исполнителя. Продолжительность выполнения проекта в 
рабочих днях составит 96 рабочих дней. Из них: 
а) 91 дня – продолжительность работы исполнителя; 
б) 22 дней – продолжительность работы руководителя; 
в) 4 дня – продолжительность работы эксперта. 
 
6.4 Составление сметы на выполнение научно-технического 
исследования 
 
При планировании бюджета НТИ должно быть обеспечено полное и 
достоверное отражение всех видов расходов, связанных с его выполнением. В 
процессе формирования бюджета НТИ используется следующая группировка 
затрат по статьям: 
а) материальные затраты НТИ; 
б) затраты на специальное оборудование для научных 
(экспериментальных) работ; 
в) полная заработная плата исполнителей темы; 
г) отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления); 
д) затраты научные и производственные командировки; 
е) контрагентные расходы; 
ж) накладные расходы. 
Материальные затраты, данного проекта, включают в себя затраты на 
канцелярские принадлежности, диски, картриджи и т.п. Согласно нормативным 
документам Томского Политехнического Университета, данные материальные 
затраты учитываются в статье накладных расходов. Для реализации данного 
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проекта не требуется никакого специального оборудования, поэтому расчет 
статьи материальных завтра не производится. Величина материальных затрат 
будет указываться как некая доля в коэффициенте накладных расходов.  
 
6.4.1 Полная заработная плата исполнителей темы 
 
В настоящую статью включается основная и дополнительная заработная 
плата всех исполнителей, непосредственно участвующих в выполнении работ по 
данной теме. Величина расходов по заработной плате определяется 
действующей системой окладов и тарифных ставок исходя из трудоемкости 
выполняемых работ.  
Полная заработная плата ЗПЗ  рассчитывается по формуле: 
ЗП осн допЗ З З  ,     (6.4.1.1) 
где оснЗ  – основная заработная плата, руб.; 
 допЗ  – дополнительная заработная плата (12-15 % от основной заработной 
платы), руб. 
Основная заработная плата оснЗ  исполнителя рассчитывается, используя 
следующую формулу: 
осн н рдЗ З T  ,      (6.4.1.2) 
где днЗ  –  среднедневная заработная плата работника, руб.;  
 рT  – продолжительность работ, выполняемых работником, раб.дн. 
 
 








 ,    (6.4.1.3) 
где доплЗ  – доплаты и надбавки, руб.; 
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  р.к.З  – доплата, учитывающая районное регулирование, руб.; 
  дF  – количество рабочих дней в месяце (26 при 6-дневной рабочей неделе,        
22 при 5-дневной рабочей неделе), раб.дн. 
Расчёт основной заработной платы приведён в таблице 10. 













руб. руб. руб. руб. раб. дн. руб. 
Руководитель 38800 – 38800 1763 22 38780 
Исполнитель 7841 2364 10205 392 91 35670 
Эксперт 26800 8040 34840 1340 4 5360 
Итого основная ЗП, руб. 79810 
Расчета основной заработной платы исполнителя: 
р.р. 7841 0,3 2364З     руб. 





З    руб. 
осн 392 91 35670З     руб. 
Расчет основной заработной платы эксперта выполняется аналогично. 
Расчета основной заработной платы руководителя: 





З    руб. 
осн 1763 22 38780З     руб. 
Дополнительная заработная плата составляет 10 – 15% от основной, расчет 
дополнительной и полной заработной платы приведен в таблице 11. 
Таблица 11 – Расчет дополнительной и полной заработной платы 
Исполнители 
Коэф. Доп. ЗП Основная ЗП Дополнительная ЗП Полная ЗП 
- руб. руб. руб. 
Руководитель 0,15 38780 5820 44600 
Исполнитель 0,13 35670 4730 40400 
Эксперт 0,12 5360 640 6000 
Итого основная ЗП, руб.   11090 91000 
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6.4.2 Отчисления во внебюджетные страховые фонды 
 
В статье внебюджетных страховых фондов отражаются обязательные 
отчисления по установленным законодательством Российской Федерации 
нормам органам государственного социального страхования (ФСС), 
пенсионного фонда (ПФ) и медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на 
оплату труда работников. 
Величина отчислений во внебюджетные фонды небЗ  рассчитывается по 
формуле: 
 небн опе с дб о нЗ k З З     (6.4.2.1) 
где небk  – ставка отчислений во внебюджетные фонды; 
  оснЗ  – основная заработная плата одного работника, руб.; 
  допЗ  – дополнительная заработная плата, руб. 
Отчисления во внебюджетные фонды составят: 
неб 91000, 0302 27500З    руб. 
 
6.4.3 Накладные расходы 
 
Прочие затраты организации, не включенные в предыдущие статьи 
расходов, учитываются в статье накладных расходов: оплата услуг связи, 
электроэнергии, почтовые и телеграфные расходы, печать и ксерокопирование 
материалов исследования, размножение материалов и т.д. 
Величину коэффициента накладных расходов берется в размере 16%. 
 
6.5 Формирование сметы на выполнение технического проекта 
 
Основой для формирования бюджета затрат технического проекта 
является расчетная величина затрат проекта. При заключении договора с 
80 
заказчиком, данный бюджет защищается организацией в качестве нижнего 
предела затрат на разработку данного проекта. 
Определение бюджета затрат на технический проект приведен в      
таблице 12. 
Таблица 12 – Смета НТИ  
Наименование статьи 
Сумма Доля 
тыс. руб. % 
Материальные затраты НТИ - - 
Затраты на специальное оборудование для научных 
(экспериментальных) работ 
- - 
Затраты на полную заработную плату исполнителей темы 91 62,8 
Отчисления во внебюджетные фонды 30,8 21,2 
Накладные расходы 23,2 16,0 
Бюджет затрат НТИ 145,0 100,0 
Анализируя смету технического проекта, можно сказать, что затраты на 
реализацию технического проекта составят 145,0 тысячи рублей, из которых 
значительную часть (62,8%) составляют затраты на полную заработную плату 
исполнителей проекта. Снижение общих затрат на реализацию проекта можно 
добиться, пересмотрев продолжительность и объем выполнения работ. 
 
6.6 Определение ресурсоэффективности проекта 
 
Определение ресурсоэффективности проекта оценивается с помощью 








     (6.5.1) 
где ia  – весовой коэффициент разработки; 
 ib  – бальная оценка разработки, устанавливается экспертным путем по 
выбранной шкале оценивания. 










Надежность 0,25 5 
Удобство эксплуатации 0,20 5 
Безопасность 0,15 4 
Экономичность 0,15 4 
Гибкость 0,25 5 
Итого: 1,00 4,7 
Интегральный показатель ресурсоэффективности: 
p 0,25 5 0,20 5 0,15 4 0,15 4 0,25 5 4,7iI             
Для расчета сравнительной оценки использовались следующие критерии: 
надежность, удобство эксплуатации, безопасность, экономичность и гибкость. 
Анализ технического проекта показывает, что наиболее приоритетными 
критериями являются надежность и гибкость. Приоритетные критерии, 
имеющие наибольший весовой коэффициент, получили максимальную бальную 
оценку, что позволяет судить о правильности выполнения проекта. 
Список публикаций студента 
 
Год публикации Наименование Название издания 
2016 
Измерение коэффициента 
демпфирования в сетях 
среднего напряжения с 
компенсированной 
нейтралью 






демпфирования в сетях 
среднего напряжения с 
компенсированной 
нейтралью 





секция РНК СИГРЭ" 
 
